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1 Область применения

Настоящая инструкция устанавливает порядок установки программы «Программное
обеспечение работы со счётчиками» в составе узлов учёта электроэнергии зарядных
станций EDISON. Документ применяется при первичной установке, обновлении или вос-
становлении программного обеспечения при изготовлении, ремонте, техническом об-
служивании или модернизации изделий EDISON.

2 Требования к условиям выполнения работ

1. Работы выполняются на оборудованном рабочем месте, исключающем случайное
отключение питания изделия и компьютера в процессе установки программного
обеспечения.

2. К установке допускается только актуальный файл программы, соответствующий из-
делию и заданию на выполнение работ.

3. Перед началом работ необходимо проверить целостность файла программы, ком-
плектность оборудования и наличие доступа к технологическому разъёму или штат-
ному интерфейсу загрузки.

4. Приподключенииоборудованиянеобходимоисключитьмеханическоевоздействие
на кабели, разъёмы и плату изделия.

3 Подготовка оборудования и программных средств

1. Подготовить персональный компьютер с установленными средствами записи про-
граммного обеспечения и драйверами используемого программатора или интер-
фейса загрузки.

2. Подготовить устройство с установленным микроконтроллером или контроллером,
для которого предназначена программа.

3. Проверить, что выбранная программа соответствует назначению: ПОработы со счёт-
чиками.

4. Подать питание на изделие только после проверки правильности подключения, ес-
ли это требуется для выполнения записи.
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4 Порядок установки

1. Отключить питание изделия, если иное не установлено эксплуатационной докумен-
тацией.

2. Подключить программатор, сервисныйинтерфейсили технологический кабель к из-
делию согласно документации на изделие.

3. Открыть файл программы и выполнить штатную команду записи программного
обеспечения.

4. Дождаться завершения записи ипроверки без ошибок. До завершения операциине
отключать кабели и питание.

5. При возникновении ошибки прекратить установку, проверить подключение, пита-
ние, выбранный файл программы и повторить операцию после устранения причи-
ны.

5 Контроль результата установки

1. Отключить программатор или сервисный интерфейс и выполнить запуск изделия в
штатном режиме.

2. Проверить наличие предусмотренных признаков работоспособности: индикации,
обмена с внешними модулями, диагностического сообщения или иного контроль-
ного признака.

3. Программа считается установленной, если запись и проверка завершены без оши-
бок, а изделие запускается и выполняет предусмотренные функции.



Изм. Лист № докум Подп Дата

Лист

5
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6 Сведения о программе

1. Наименование программы: Программное обеспечение работы со счётчиками.

2. Язык программирования: C.

3. Объём программы (размер файла прошивки): 27 272 байт (27,3 КБ).

4. Программно-аппаратная среда: STM32F072C8T6 / HAL STMicroelectronics.
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7 История изменений
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